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Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

Délégation Départementale
de la Vienne

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux de piscines :

Unité de Gestion  : PISCINE-SMARVES-BOIS DE ST PIERRE

Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte

00131372
0180    PISCINE-SMARVES-BOIS DE ST PIERRE
UDI 003635 PATAUGEOIRE BOIS ST PIERRE SMARVES
0000001372   Pataugeoire
Bord bassin 

Commune
Prélevé le : 
par : 
Type visite : 
Type d'eau :

SMARVES
vendredi 12 juillet 2024 à 11h49
SAMANTHA MIGAULT
PI
Eau de piscine

CONTROLE SANITAIRE DES
EAUX DE PISCINES

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - GRAND POITIERS CU (PISCINES) (direction.jeunesse.vie.sportive@grandpoitiers.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - CLINIQUE ST CHARLES (factures@elsan.care)
MONSIEUR - GRAND POITIERS CU (PISCINES) (tony.bigliardo@grandpoitiers.fr)
MONSIEUR - CU DU GRAND POITIERS (sports@grandpoitiers.fr)
MONSIEUR - CU DU GRAND POITIERS (patrice.filstroff@grandpoitiers.fr)
MONSIEUR - CU DU GRAND POITIERS (l.gomes@grandpoitiers.fr)
MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SMARVES (accueil@smarves.fr)

Mesures de terrain Résultats Limites Références Observations

Acide isocyanurique  42  mg/L <= 75 #SYNTAXE

Chlore combiné  0,05  mg(Cl2)/L <= 0.6 #SYNTAXE

Chlore disponible  3,95  mg(Cl2)/L de 2 à 5 #SYNTAXE

Chlore total  4  mg(Cl2)/L #SYNTAXE

Conductivité à 25°C  830  µS/cm #SYNTAXE

pH  7,1  unité pH de 6.9 à 7.7 #SYNTAXE

Température de l'air  20  °C #SYNTAXE

Température de l'eau  25  °C #SYNTAXE

Transparence qualitative Rien à signaler #SYNTAXE

Analyses laboratoire        Résultats                             Limites                 Références             Observations

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h   0  UFC/mL 100
Entérocoques   0  UFC/(100mL) 0
Pseudomonas aéruginosa   0  UFC/(100mL) 0
Staphylocoques pathogènes   0  UFC/(100mL) 0

MINERALISATION
Chlorures   72  mg/L 250

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique total   1,9  mg(C)/L 5

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Affichage des résultats sur le site   PRESENCE   

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopôle POITIERS           8601
Type de l'analyse : PICL                               Code SISE de l'analyse : 00131367                             Référence laboratoire : E24-37941

** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **ARS - Délégation Départementale de la Vienne 4 rue Micheline Ostermeyer 86021 Poitiers Cedex Tél : 05 49 44 83 71 - Mail : ars-dd86-eaux@ars.sante.fr
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CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00131372)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la   règlementation en vigueur.

Signé à Poitiers le 17 juillet 2024

Pour le Directeur de la Délégation Départementale,
l'Ingénieur d'études sanitaires

YVES COTTET
YVES COTTET
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